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SVIMPONUĐAČIMAKOJISU
PREUZELIKONKURSNUDOKUMENTACIJU

Datum:30.04.2016.

Predmet:Dodatnapojašnjenjauvezikonkursnedokumentacije
Naosnovupitanjaponuđačaupostupkujavnenabavkenaručilacobjavlјujedodatnapojašnjenja:

a.Sažetapitanja:

1 Potencijalniponuđač je ukazao na,prema njegovom mišljenju,određene nedostatke konkursne
dokumentacije:
- Nazivitraženihusluganisuusklađenisanazivimazaisteuslugeizvažećihpropisa
- Naručilacnenavodivrste,tipoveiproizvođačepojedinačnihkomadaopreme
- Nisunavedenevrstekontrolisanja
- Bližedefinisanjesvakepojedinačneusluge
- Navestivrstehidranata
- Navestibrojhidrantskihcreva
- Navestibrojzona(petlji),brojitipovejavljaČazauređajezaautomatskootkrivanjeidojavupožara
- BližedefinisatizavisnetroškovekojiČinesastavnideocene
- ispravkaipojašnjenjeuslovaizČl.75.st.1tačka5
- Ponuđačzahtevadaseizostavidodatniusloviztačke6c(kadrovskikapacitet)zapartiju2
- Pojašnjenjezauslugupodbr.17"Punjenjefalkona"

b.Odgovori:

1.

1.Периодичноиспитивањемобилнихуређајазагашењепожара(члан44став1
ЗаконаозаштитиодпожараСл.гл.РС111/09и20/15)
ито:
укупанбројапарата 190ком
подсталнимпритиском 60ком
којисадржебочицусапогонскимгасом 108ком

Редни
број

Врстамобилногуређаја произвођач ком

CO2-10 Pastor 3

CO2-2 Pastor 1

CO2-3 Pastor 1

CO2-5 Pastor 3

CO2-5 Pašalić 5

CO2-5 Vatrosprem 4

CO2-5 Todorovic 5

S-1 Vatrosprem 1

S-2 Pastor 3

S-3 Pašalić 1

S-100 Pastor 1

S-50 Pastor 1

S-50 Todorovic 1

S-6 Pastor 45

S-6 Pašalić 7

S-6 Vatrosprem 17
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S-6 Todorovic 8

S-12 Vatrosprem 1

S-9 Pastorlux 1

S-9 Pastor 16

S-9 Vatrosprem 11

S-9 Previ 3

S-9 Pašalić 47

S-9 Todorović 4

2.Периодичноконтролисањеинсталацијахидрантскемреже(члан44став1Закона
озаштитиодпожараСл.гл.РС111/09и20/15).
Редниброј Типовихидраната ком

1. Зиднихидрант 83
2. Подземнихидрант 4
3. Надземнихидрант 3

Укупно: 90ком

2а.Испитивањехидрантскихцреванапритисакводеод7бари(члан43став1
ЗаконаозаштитиодпожараСл.гл.РС111/09и20/15.,и члан40.Правилникао
техничким нормативимазахидрантскумрежузагашењепожараСл.листСФРЈ
30/91.)
укупанбројхидрантскихцревазаиспитивање83
3.Периодичноконтролисањеинсталацијаиуређајазааутоматскооткривањеи
дојавупожара(члан44став1ЗаконаозаштитиодпожараСл.гл.РС111/09и20/15).
централатип"BMZ3000" 40зона,110детектораIDD801,20комKL731,10ручних
јављача,
адреснацентраласа2петље,"KFP-AF1UTC"детектори"KL"731А87ком,"KAL"455,2,
"PA"25ком,36.
централа"NK700"са16зона,(детектори"KL73142kom,"DMN"7008kom)
паралелнитаблонапортирници

Naručilacće,uzimajućiuobzirsvenavodeizprimljenogdopisasapitanjima,izvršiti
izmenukonkursnedokumentacijenakondržavnogpraznikaiprodužitirokza
podnošenjeponudauskladusaizmenom.

KomisijazaJN26/16-U/OP


